PS.HK.4400:283:2017 Koszalin, dnia [..": listopada 2017,

Burmistrz Urzedu Miasta
i Gminy w Sianowie
Maciej Berlicki
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianéw

Panstiwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, dzialajac na podstawie
art, 4 ust.] pkt.] ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017r,, poz. 1261), art. 12.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2017r., poz. 328), §16 ust.1 pkt4
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20151, poz. 1989), oraz po zapoznaniu sie ze
sprawozdaniami z badan, prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pobranych
w dniu 02.11.2017r.z punktéw czerpalnych:

v w Skibnie w stacji uzdatniania wody - woda na wyjéciu do konsumenta - kran

(sprawozdanie z badan nr 3506/17 z dnia 03.11.2017r),

v w Skibnie 70 - zaktad ,ALTRO" szatnia dla pracownikow (sprawozdania z badan:

nr 3507/17 z dnia 03.11.20171),

v w Skibienku 5/3 - budynek mieszkalny, kuchnia - kran (sprawozdanie z badan
nr 3508/17 z dnia 03.11.2017r.
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi dostarczana z wodociggu w Skibnie
jest bezpieczna dla zdrowia ludzi,

Przeprowadzone badania laboratoryjne prébek wody wykazaly, Ze woda
dostarczana z wodociagu w Skibnie spelnia wymagania okre§lone w zalgczniku nr 1
~Podstawowe wymagania mikrobiologiczne” cze$é A ,Wymagania mikrobiologiczne, jakim
powinna odpowiada¢ woda” oraz zalgczniku nr 3 ,Dodatkowe wymagania
mikrobiclogiczne, organoleptyczne, fizykochemiczna oraz dotyczace substancji
promieniotwérczych, jakim powinna odpowiada¢ woda" czes¢ A ,Wymagania
mikrobiologiczne" rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2015r, poz. 1989).

Badania zostaly wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziat Laboratoryjny w Koszalinie,

Probki wody pobrano z nadzoru, po =zakonczeniu dziatan naprawczych
prowadzonych przez zarzadce wodociggu Gminne Wodociggi i Kanalizacja w Sianowie.

Jednoczesénie, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, stwierdza
wykonanie nakazu decyzji nr 786/2017 z dnia 31.10.2017r, znak PS.HK.4400.283.2017
nakazujgcej doprowadzic jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w zakresie
zawartoéci w niej bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli, do wymagan zgodnych
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015z, poz. 1989).

Otrzymuje:
1. Adresat

.. 76-004 Sian6w, ul. Stowackiego Sc



3. Starostwa Koszalinski
ul. Ractawicka 13
75-620 Koszalin

4. Powiatowe Centrum
Zarzadzania Kryzysowego
ul. Ractawicka 13
75-620 Koszalin

5. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy
Inspektorat Weterynarii
ul. Potczyniska 68
75-816 Koszalin

6. Wojewddzka Stacja-
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinie
ul. Spedytorska 6-7
70-632 Szczecin

7.a/a




